ROMANIA Avizat,

JUDETUL ARAD SECRETAR
MUNICIPIUL ARAD Lilioara Stepanescu
Nr.272/05.10.2010
. PROIECT
HOTARAREA nr.
din 2010

referitoare la modificarea HCLM 264/16.09.2003 privind aprobarea ,,Caietului de sarcini,
a Instructiunilor privind organizarea si desfasurarea procedurii de concesionare,
a Contractului de concesiune cadru si a Regulamentului serviciului de iluminat public
din municipiul Arad”

Consiliul Local al Municipiului Arad,

Avind in vedere:
-initiativa Primarului Municipiului Arad, exprimati in expunerea de motive Inregistrati cu
nr.58107/04.10.2010;
-raportul ~ Serviciului Edilitar, din cadrul Primériei Municipiului Arad finregistrat cu
nr.58112/04.10.2010;
-rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al municipiului Arad;

In temeiul prevederilor art. 36 alin. (6) lit. ,,a” pct. 14 si art. 45 din Legea nr.215/2001, a
administratiei publice locale, republicats, cu modificirile si completérile ulterioare, adoptd prezenta

HOTARARE

Art.I.Se aprobd modificarea Regulamentului serviciului si Caietului de sarcini al serviciului de
iluminat public din municipiul Arad aprobat prin Hotdrarii Consiliului Local al Municipiului Arad
nr.264/16.09.2003.

Art.JI.Regulamentul serviciului si Caietul de sarcini al serviciului de iluminat public din municipiul
Arad modificate conform Art.I se aproba in forma republicatd si sunt prezentate in Anexele 1 si 2,
care fac parte integranta a prezentei hotirari.

Art.III.Prezenta hotdrare se va comunica tuturor celor interesati prin grija Serviciului Administratie
Publicd Locali.

PRESEDINTE DE SEDINTA, SECRETAR,

Serviciul Edilitar
Red./Dact. P1/PI cod:PMA-S1-01



PRIMARUL _MUNJCIPIULUI ARAD
Nr. S8 Hdin 4. Ao . 2010

Primarul Municipiului Arad,

Avéand n vedere :

- prevederile art.23, CapitolulXIV-Acte normative de referintd, din contractul de Concesiune a
Serviciului de iluminat public din Municipiul Arad nr.35/9.06.2004,

- prevederile Ordinului nr. 86 din 20 martie 2007 (pentru aprobarea Regulamentului-cadru al
serviciului de iluminat public) si ale Ordinului nr. 87 din 20 martie 2007 (pentru aprobarea Caietului de
sarcini-cadru al serviciului de iluminat public) emise de ANRSC care stipuleazi obligativitatea actualizarii
Caietului de sarcini si a Regulamentului serviciului;

- necesitatea actualizirii continutului Caietului de sarcini si a Regulamentului Serviciului de
iluminat public din Municipiul Arad aprobat prin HCLM nr.264 din 16.09.2003 ca urmare a executarii
lucrdrilor de modernizare si extindere a sistemului de iluminat public din municipiul Arad In perioada
2004-2010;

imi exprim initiativa de promovare a unui proiect de hotérére cu urmitorul obiect :
propunerea de modificare a HCLM nr.264/16.09.2003 privind aprobarea ,,Caietului de sarcini, a
Instructiunilor privind organizarea §i desfdsurarea procedurii de concesionare, a Contractului de
concesiune cadru si a Regulamentului serviciului de iluminat public din municipiul Arad ™.

in sustinerea caruia formulez urmatoarea:

EXPUNERE DE MOTIVE

Documentele anexid la Contractul de concesiune a Serviciului de iluminat public din Municipiul
Arad nr.35/9.06.2004 ( printre care gi Caietul de sarcini si Regulamentul serviciului) au fost elaborate in
conformitate cu legislatia privitoare la concesionarea serviciilor de utilitati publice existentd in anul 2003
si aprobate prin Hotararea Consiliului Local al Municipiului Arad nr.264 din 16.09.2003. In perioada
deruldrii contractului au survenit modificdri in structura sistemului de iluminat public ( ca urmare a
lucririlor de modernizare si extindere executate) si modificari ale legislatiei din domeniu. Drept urmare
este necesard modificarea atit a Caietului de sarcini cét si a Regulamentului serviciului.

Fatd de cele de mai sus,
PROPUN

modificarea HCLM nr.264/16.09.2003 privind aprobarea ,,Caietului de sarcini, a Instructiunilor privind
organizarea si desfisurarea procedurii de concesionare, a Contractului de concesiune cadru §i a
Regulamentului serviciului de iluminat public din municipiul Arad ” prin actualizarea Regulamentului
serviciului si a Caietului de sarcini al serviciului conform situatiei existente si a legislatiei in vigoare.

PRIMAR
Gheorghe Falca

1 B -

—




PRIMARIA MUNICIPIULUI ARAD
DIRECTIA TEHNICA

SERVICIUL EDILITAR

Nr. 58 M2 13/ 4. 10- 200

RAPORT
al serviciului de specialitate

Referitor la : expunerea de motive inregistratd cu or. S8 LO¥ din 4. 4P 2010 a domnului Gheorghe
Falcd, Primarului Municipiului Arad ;

Obiect : propunerea de modificare a HCLM nr.264/16.09.2003 privind aprobarea ,,Caietului de sarcini, a
Instructiunilor privind organizarea §i desfdasurarea procedurii de concesionare, a Contractului de
concesiune cadru si a Regulamentului serviciului de iluminat public din municipiul Arad >

Avand In vedere:

- prevederile art.23, CapitolulXIV-Acte normative de referintd, din contractul de Concesiune a
Serviciului de iluminat public din Municipiul Arad nr.35/9.06.2004;

- prevederile Ordinului nr. 86 din 20 martie 2007 (pentru aprobarea Regulamentului-cadru al
serviciului de iluminat public) si ale Ordinului nr. 87 din 20 martie 2007 (pentru aprobarea Caietului de
sarcini-cadru al serviciului de iluminat public) emise de ANRSC care stipuleazi obligativitatea actualizarii
Caietului de sarcini al serviciului si a Regulamentului serviciului;

- necesitatea actualizirii continutului Caietului de sarcini si a Regulamentului Serviciului de
iluminat public din municipiul Arad aprobat prin HCLM nr.264 din 16.09.2003 cu respectarea
prevederilor actelor normative in vigoare, ca urmare a executdrii lucrérilor de modernizare si extindere a
sistemului de iluminat public din municipiul Arad n perioada 2004-2010;

- documentele anexd la Contractul de concesiune a Serviciului de iluminat public din Municipiul
Arad nr.35/9.06.2004 ( printre care si Caietul de sarcini si Regulamentul serviciului) care au fost elaborate
in conformitate cu legislatia privitoare la concesionarea serviciilor de utilititi publice existentd in anul
2003 si aprobate prin Hotédrarea Consiliului Local al Municipiului Arad nr.264 din 16.09.2003;

- modificdrile survenite in structura sistemului de iluminat public (ca urmare a lucririlor de
modernizare §i extindere executate) In perioada deruldrii contractului si modificérile legislatiei din
domeniu care fac necesard modificarea atat a Caietului de sarcini cét i a Regulamentului serviciului;

PROPUNEM

modificarea HCLM nr.264/16.09.2003 privind aprobarea ,,Caietului de sarcini, a Instructiunilor
privind organizarea §i desfdsurarea procedurii de concesionare, a Contractului de concesiune cadru §i a
Regulamentului serviciului de iluminat public din municipiul Arad > prin actualizarea Regulamentului
serviciului si a Caietului de sarcini al serviciului conform situatiei existente si a legislatiei in vigoare.

DIRECTOR EXECUTIV SEF SERVICIU
RazvanPopa .~ Elena Portaru




ANEXA 1 la HCLM nr. /

Referitoare la modificarea HCLM nr.264/16.09.2003 privind
aprobarea ,,Caietului de sarcini, a Instructiunilor privind
organizarea §i desfdsurarea procedurii de concesionare, a
Contractului de concesiune cadru §i a Regulamentului serviciului
de iluminat public din municipiul Arad”

REGULAMENT
al Serviciului de iluminat public din Municipiul Arad

CAP. 1
Dispozitii generale

ART. 1

(1) Prevederile prezentului regulament se aplica serviciului de iluminat public din Municipiul Arad.

(2) Prezentul regulament stabileste cadrul juridic unitar privind desfasurarea serviciului de iluminat
public, definind modalitatile si conditiile ce trebuie indeplinite pentru asigurarea serviciului, indicatorii
de performanti, conditiile tehnice, raporturile dintre operator si utilizator in Municipiul Arad.

(3) Prevederile prezentului regulament se aplicd, de asemenea, la proiectarea, executarea,
receptionarea, utilizarea i intretinerea componentelor sistemului de iluminat public din Municipiul
Arad.

(4) Operatorii serviciului de iluminat public, indiferent de forma de proprietate, organizare, se vor
conforma prevederilor prezentului regulament.

(5) Conditiile tehnice si indicatorii de performanta previzuti in prezentul regulament au caracter
minimal. Consiliul Local al Municipiului Arad, poate aproba si alte conditii tehnice sau alti indicatori de
performanti pentru serviciul de iluminat public, pe baza unor studii de specialitate.

(6) Orice dezvoltare a retelei electrice de joasd tensiune destinatd iluminatului public in Municipiul
Arad se face cu respectarea prezentului regulament.

ART. 2

Desfisurarea serviciului de iluminat public trebuie sa asigure satisfacerea urmatoarelor cerinte si
nevoi de utilitate publici ale comunitétii arddene, si anume:

a) ridicarea gradului de civilizatie, a confortului si a calitétii vietii;

b) cresterea gradului de securitate individuald si colectiva in cadrul comunitatii arddene, precum si a
gradului de sigurantd a circulatiei rutiere si pietonale;

c) punerea in valoare, prin iluminat adecvat, a elementelor arhitectonice si peisagistice ale
Municipiului Arad, precum si marcarea evenimentelor festive si a sarbatorilor legale sau religioase;

d) sustinerea si stimularea dezvoltirii economico-sociale a Municipiului Arad;

e) functionarea si exploatarea in conditii de sigurantd a infrastructurii aferente serviciului.

ART. 3

In sensul prezentului regulament, termenii si notiunile utilizate se definesc dupd cum urmeaza:

3.1 autorititi de reglementare competente - Autoritatea Nationald de Reglementare pentru Serviciile
Comunitare de Utilititi Publice, denumiti in continuare A.N.R.S.C., si Autoritatea Nationala de
Reglementare in Domeniul Energiei, denumit in continuare A.N.R.E.;

3.2 balast - dispozitiv montat in circuitul de alimentare a uneia sau mai multor 1dmpi cu descarciri,
avind drept scop limitarea curentului la valoarea necesard;

3.3 beneficiari ai serviciului de iluminat public - comunitétile locale Tn ansamblul lor;

3.4 caracteristici tehnice - totalitatea datelor si elementelor de natura tehnica, referitoare la o instalatie
sau la un sistem de iluminat;



3.28 lampi cu incandescentd cu halogen - 1dmpi incandescente avand, in balonul de constructie
speciald, un mediu de un anumit halogen, care creeaza un ciclu regenerativ al filamentului pentru
mérirea duratei de functionare si pentru realizarea unui flux emis aproximativ constant;

3.29 lampi cu incandescentd cu utilizri speciale - 1dmpi cu filament central, ldmpi ornamentale, ldmpi
cu reflector, lampi foto;

3.30 licenta - actul tehnic si juridic emis de A.N.R.S.C,, prin care se recunoasgte calitatea de operator
al serviciului de iluminat public, precum si capacitatea si dreptul de a presta acest serviciu;

3.31 luminanta L - raportul dintre intensitatea luminoasa elementard emisa cétre ochiul observatorului
si suprafata aparentd de emisie;

3.32 luminanta maximi L._max - cea mai mare valoare a luminantei de pe suprafata de calcul avuti in
vedere;

3.33 luminanta medie L_m - media aritmetica a luminantelor de pe suprafata de calcul avuti in
vedere;

3.34 luminanta minima L,_min - cea mai mica valoare a luminantei de pe suprafata de calcul avuti in
vedere;

3.35 nivel de iluminare/nivel de luminants - nivelul ales pentru valoarea ilumindrii/luminantei;

3.36 operator - persoand juridica titulard a unei licente de furnizare/prestare, emisd de autoritatea
competentd;

3.37 punct de delimitare in cazul sistemelor folosite exclusiv pentru iluminatul public - punctul de
separare Intre sistemul de distributie a energiei electrice si sistemul de iluminat public, care se stabileste
la punctul de racord al cablurilor de plecare din tablourile si cutiile de distributie;

3.38 punct de delimitare In cazul sistemelor folosite atat pentru iluminatul public, cét si pentru
distributia energiei electrice - punctul de separare intre sistemul de distributie a energiei electrice si
sistemul de iluminat public, care se stabileste la clemele de racord ale coloanelor de alimentare a
corpurilor de iluminat public;

3.39 raport de zond aldturatd SR - raport intre iluminarea medie de pe o portiune de 5 m latime sau
mai putin, dacd spatiul nu o permite, de o parte si de alta a sensurilor de circulatie, si iluminarea medie a
céii de circulatie de pe o ldtime de 5 m sau jumétate din l4timea fiecarui sens de circulatie, daci aceasta
este mai mica de 5 m;

3.40 reabilitare - ansamblul de operatiuni efectuate asupra unor echipamente si/sau instalatii care, fara
modificarea tehnologiei initiale, restabilesc starea tehnici si de eficientd a acestora la un nivel apropiat
de cel avut la inceputul duratei de viati;

3.41 retea electricd de joasd tensiune destinatd iluminatului public - ansamblu de posturi de
transformare, cutii de distributie, echipamente de comand&/control si mésura, instalatii de legare la
pamaént, conductoare, izolatoare, cleme, arméturi, stalpi, fundatii, console, aparate de iluminat si
accesorii destinate exclusiv iluminatului public;

3.42 serviciu de iluminat public - activitate de utilitate publica si de interes economic si social general,
aflatd sub autoritatea administratiei publice locale, care are drept scop asigurarea iluminatului ciilor de
circulatie auto, arhitectural, pietonal, ornamental si ornamental-festiv;

-3.43 sistem de distributie a energiei electrice - totalitatea instalatiilor detinute de un operator de
distributie care cuprinde ansamblul de linii, inclusiv elemente de sustinere si de protectie ale acestora,
statii electrice, posturi de transformare si alte echipamente electroenergetice conectate intre ele, cu
tensiunea de linie nominald pana la 110 kV inclusiv, destinate transmiterii energiei electrice de la
retelele electrice de transport sau de la producitori cétre instalatiile proprii ale consumatorilor de energie
electric;

3.44 sistem de iluminat public - ansamblu tehnologic si functional, amplasat intr-o dispunere logici in
scopul realizrii unui mediu luminos confortabil si/sau functional si/sau estetic, capabil si asigure
desfasurarea in conditii optime a unei activitéti, spectacol, sport, circulatiei, a unui efect luminos estetic-
arhitectural si altele, alcituit din constructii, instalatii si echipamente specifice, care cuprinde:

- linii electrice de joasa tensiune, subterane sau aeriene;



(2) Autorititile administratiei publice locale din Arad pot aproba si alti indicatori de performanta in
baza unor studii de oportunitate in care se va tine seama cu prioritate de necesitétile comunitatii arddene,
de starea tehnici si eficienta sistemelor de iluminat public existente, precum si de standardele minimale
privind iluminatul public, previzute de normele interne si ale Uniunii Europene in acest domeniu.

(3) Indicatorii de performanti se stabilesc cu respectarea prevederilor prezentului regulament al
serviciului.

ART.7

(1) Serviciul de iluminat public se organizeaza la nivelul localitétii Arad.

(2) Serviciul de iluminat public se prevede pe toate cdile de circulatie publici din Municipiul Arad, cu
respectarea principiilor ce guverneazd organizarea si functionarea serviciilor comunitare de utilitati
publice.

ART. 8

Serviciul de iluminat public trebuie sa indeplineasca, concomitent, urmatoarele conditii de
functionare:

a) continuitatea din punct de vedere cantitativ si calitativ;

b) adaptabilitate la cerintele concrete, diferentiate In timp si spatiu, ale comunitatii locale;

c) satisfacerea judicioasd, echitabild si nepreferentiald a tuturor membrilor comunitatii locale, in
calitatea lor de beneficiari ai serviciului;

d) tarifarea pe baza de competitie a serviciului prestat;

¢) administrarea si gestionarea serviciului in interesul comunititii locale;

f) respectarea reglementirilor specifice in vigoare din domeniul transportului, distributiei si utilizarii
energiei electrice;

g) respectarea valorilor minimale din standardele privind iluminatul public, previzute de normele
interne si ale Uniunii Europene in acest domeniu, care sunt identice cu cele ale C.LE.

CAP.2
Desfisurarea serviciului de iluminat public

SECTIUNEA 1
Principiile si obiectivele realizérii serviciului de iluminat public

ART.9

Administrarea serviciului de iluminat public se realizeaza cu respectarea principiului:

a) autonomiei locale;

b) descentralizarii serviciilor publice;

¢) subsidiaritdtii si proportionalititii;

d) responsabilitatii si legalitatii;

e) asocierii intercomunitare;

f) dezvoltirii durabile si coreldrii cerintelor cu resursele;

g) protectiei si conservérii mediului natural si construit;

h) asigurdrii igienei si sdndtatii populatiei;

i) administrarii eficiente a bunurilor din proprietatea publica sau privatd a unitatilor administrativ-
teritoriale;

j) participérii si consultdrii cetitenilor;

k) liberului acces la informatiile privind serviciile publice.

ART. 10

Functionarea serviciului de iluminat public trebuie si se desfdsoare pentru:

a) satisfacerea interesului general al comunitétii;

b) satisfacerea cat mai completd a cerintelor beneficiarilor;

c) protejarea intereselor beneficiarilor;



(2) Regulamentul stabileste documentele necesare exploatarii, obligatiile proiectantului de
specialitate, ale unitatilor de-executie cu privire la intocmirea, reactualizarea, pastrarea i manipularea
acestor documente.

(3) Detalierea prevederilor prezentului regulament privind modul de intocmire, pastrare si
reactualizare a evidentei tehnice se va face prin instructiuni/proceduri de exploatare proprii, specifice
principalelor tipuri de instalatii.

(4) Personalul de conducere al operatorului rispunde de existenta, completarea corecti si pastrarea
documentatiilor tehnice conform prevederilor prezentului regulament.

(5) Proiectarea si executarea sistemelor de iluminat stradal-rutier, iluminat stradal-pietonal, iluminat
arhitectural, iluminat ornamental §i iluminat ornamental-festiv sau a partilor componente ale acestora se
realizeazd in conformitate cu normativele si prescriptiile tehnice de proiectare si executie in vigoare,
avizate de autorititile de reglementare din domeniile de competenta; la proiectare se va tine seama de
reglementdrile in vigoare privind protectia si conservarea mediului.

ART. 13

(1) Operatorul serviciului de iluminat public din Municipiul Arad trebuie si pastreze la sediul sau
documentatia pusa la dispozitie de autoritatea administratiei publice locale araddene, necesara
desfasurdrii In conditii de sigurant a serviciului de iluminat public.

(2) Operatorul, in conditiile alin. (1), va actualiza permanent urméatoarele documente:

a) planul cadastral si situatia terenurilor din aria de deservire;

b) planurile generale cu amplasarea constructiilor si instalatiilor aflate in exploatare, inclusiv cele
subterane, actualizate cu toate modificérile sau completarile;

c) planurile instalatiilor sau ale constructiilor speciale avand actualizate toate modificérile sau
completérile;

d) studiile, datele geologice, geotehnice si hidrotehnice cu privire la terenurile pe care sunt amplasate
lucrérile aflate in exploatare sau conservare;

e) cértile tehnice ale instalatiilor sau ale constructiilor speciale;

f) documentatia tehnica a utilajelor si instalatiilor si, dupé caz, autorizatiile de punere in functiune a
acestora;

g) planurile de executie ale partilor de lucrari sau ale lucrarilor ascunse;

h) proiectele de executie ale lucrérilor, cuprinzind memoriile tehnice, breviarele de calcul devizele pe
obiecte, devizul general, planurile si schemele instalatiilor si retelelor etc.;

i) documentele de receptie, preluare si terminare a lucrarilor cu:

- procese-verbale de masuratori cantitative de executie;

- procese-verbale de verificiri si probe, inclusiv probele de performanta si garantie, buletinele de
verificari, analiza si Tncercéri;

- procese-verbale de realizare a indicatorilor tehnico-economici;

- procese-verbale de punere In functiune;

- procese-verbale de dare in exploatare;

- lista echipamentelor montate in instalatii cu caracteristicile tehnice;

- procese-verbale de preluare ca mijloc fix, in care se consemneaza rezolvarea neconformititilor si a
remedierilor;

j) schemele de functionare a instalatiilor, planurile de ansamblu, desenele de detaliu actualizate
conform situatiei de pe teren, planurile de ansamblu si de detaliu ale fiecérei instalatii, inclusiv planurile
si cataloagele pieselor de schimb;

k) parametrii luminotehnici de proiect si/sau rezultati din calcul, aferenti tuturor instalatiilor de
iluminat public exploatate;

1) instructiunile furnizorilor de echipament sau ale organizatiei de montaj privind manipularea,
exploatarea, Intretinerea si repararea echipamentelor si instalatiilor, precum si cértile/fisele tehnice ale
echipamentelor principale ale instalatiilor;



(1) Toate echipamentele trebuie si aibi fige tehnice care s contina toate datele din proiect, din
documentatiile tehnice predate de furnizori sau de executanti-si din datele de exploatare luate de pe teren
certificate prin acte de receptie care trebuie sé confirme corespondenta lor cu realitatea.

(2) Pe durata exploatirii, in fisele tehnice se trec, dupé caz, date privind:

a) incidentele sau avariile;

b) echipamentele care au fost afectate ca urmare a incidentului sau avariei;

¢) incidentele sau avariile altor echipamente produse de incidentul sau avaria in cauza;

d) reparatiile efectuate pentru inldturarea incidentului/avariei;

e) costul reparatiilor accidentale sau planificate;

f) perioada cét a durat reparatia, planificatd sau accidentald,

g) comportarea in exploatare Intre doud reparatii planificate;

h) data scadenti si tipul urmétoarei reparatii planificate (lucréri de Intretinere curentd, revizii tehnice,
reparatii curente si capitale);

1) data scadentd a urmatoarei verificari profilactice;

j) buletinele de Incercéri periodice si dupa reparatii.

(3) Fisele tehnice se intocmesc pentru aparaturd, posturi de transformare, fundatii, instalatiile de
legare la pdméant, echipamentele de comandi, automatizare, protectie si pentru instalatiile de
teletransmisie si telecomunicatii.

(4) Pentru instalatiile de ridicat (autoscéri, PRB-uri) se vor intocmi si folosi documentatia ceruta de
normele legale In vigoare.

(5) Separat, se va tine o evidentd a lucrérilor de intretinere curenti, revizii tehnice, reparatii curente si
capitale.

ART. 17 ,

(1) Toate echipamentele, precum si conductele, barele electrice, instalatiile independente, trebuie sa
fie numerotate dupa un sistem care si permita identificarea rapidé si ugor vizibild in timpul exploatarii.

(2) La punctele de conducere operativi a exploatirii trebuie si se afle atit schemele generale ale
instalatiilor, cit si schemele normale de functionare.

(3) Schemele trebuie actualizate astfel Incat sd corespundd situatiei reale din teren, iar numerotarea §i
notarea din scheme trebuie s corespunda notérii reale a instalatiilor conform alineatului (1).

(4) Schemele normale de functionare vor fi afisate la loc vizibil.

ART. 18

(1) Instructiunile/procedurile tehnice interne pe baza carora se realizeaza conducerea operativa a
instalatiilor trebuie sa fie clare, exacte, sd nu permit interpretéri diferite pentru o aceeasi situatie, s fie
concise si s contind date asupra echipamentului, metodelor pentru controlul stérii acestuia, asupra
regimului normal §i anormal de functionare si asupra modului de actionare pentru prevenirea
incidentelor/avariilor.

(2) Instructiunile/procedurile tehnice interne trebuie sa delimiteze exact indatoririle personalului cu
diferite specialitati care concura la exploatarea, intretinerea sau repararea echipamentului i trebuie si
cuprinda cel putin:

a) Indatoririle, responsabilitétile si competentele personalului de deservire;

b) descrierea constructiei si functionarii echipamentului, inclusiv scheme si schite explicative;

c) reguli referitoare la deservirea echipamentelor In conditiile unei exploatari normale (manevre de
pornire/oprire, manevre in timpul exploatérii, manevre de scoatere si punere sub tensiune);

d) reguli de prevenire si lichidare a avariilor;

e) reguli de anuntare si adresare;

f) enumerarea functiilor/meseriilor pentru care este obligatorie insusirea instructiunii/procedurii si
promovarea unui examen sau autorizarea;

g) masuri pentru asigurarea protectiei muncii.



(2) Subordonarea pe linie operativa si tehnico-administrativa, precum si obligatiile, drepturile si
responsabilitétile personalului de deservire operativa se trec 1n fisa postului si in
regulamentele/procedurile tehnice interne.

(3) Locurile de muncé in care este necesard desfasurarea activititii se stabilesc de operator in
procedurile proprii, in functie de:

a) gradul de periculozitate a instalatiilor si al procesului tehnologic;

b) gradul de automatizare a instalatiilor;

c) gradul de sigurantd necesar in asigurarea serviciului;

d) necesitatea supravegherii instalatiilor;
distanta; :

f) posibilitatea interventiei rapide pentru prevenirea si lichidarea incidentelor si avariilor.

(4) In functie de conditiile specifice de realizare a serviciului, operatorul poate stabili ca personalul
sd-si indeplineasca atributiile de serviciu prin supravegherea mai multor instalatii amplasate in locuri
diferite.

(5) Principalele lucréri ce trebuie cuprinse in fisa postului personalului de deservire, privitor la
exploatare si executie, constau in:

a) supravegherea instalatiilor;

b) controlul curent al instalatiilor;

¢) executarea de manevre;

d) lucréri de intretinere periodica;

e) lucrdri de intretinere neprogramate;

f) lucréri de interventii accidentale.

ART. 24

(1) Lucrarile de intretinere periodice sunt cele prevazute in instructiunile furnizorilor de echipamente,
regulamente de exploatare tehnici si in instructiunile/procedurile tehnice interne si se executa, de reguld,
fara intreruperea furnizarii serviciului.

(2) Lucrérile de Intretinere curentd neprogramate se executd in scopul prevenirii sau eliminarii
deteriorarilor, avariilor sau incidentelor si vor fi definite In fisa postului si in instructiunile de exploatare.

SECTIUNEA a4-a
Analiza si evidenta incidentelor si avariilor

ART. 25

(1) In scopul cresterii sigurantei in functionare a serviciului de iluminat si a continuitatii acestuia,
operatorii vor intocmi proceduri de analiz3 operativi si sistematica a tuturor evenimentelor nedorite care
au loc in instalatiile de iluminat, stabilindu-se méasuri privind cresterea fiabilitatii echipamentelor si
schemelor tehnologice, imbundtéitirea activitdtii de exploatare, intretinere, reparatii si cresterea nivelului
de pregatire si disciplind a personalului.

(2) Evenimentele ce se analizeazi se referd, in principal, la:

a) defectiuni curente;

b) deranjamente din retelele de transport si de distributie a energiei electrice, indiferent daci acestea
sunt destinate exclusiv instalatiilor de iluminat sau nu;

c¢) incidentele si avariile;

d) limitarile ce afecteaza continuitatea sau calitatea serviciului de iluminat, impuse de anumite situatii
existente la un moment dat.

ART. 26

(1) Deranjamentele din retele de transport si distributie a energiei electrice sunt acele defectiuni care
conduc la intreruperea iluminatului public alimentat de la o ramuri a retelei de transport sau dintr-o retea
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a) locul si momentul aparitiei incidentului sau avariet;

b) situatia inainte de incident sau avarie, daci se functiona sau nu In schemé normal, cu indicarea
abaterilor de la aceasta;

¢) cauzele care au favorizat aparitia si dezvoltarea evenimentelor;

d) descrierea cronologica a tuturor evenimentelor pe baza diagramelor, rapoartelor, inregistrarilor
computerizate si declaratiilor personalului;

e) manevrele efectuate de personal in timpul desfasurdrii si lichidarii evenimentului;

f) efectele produse asupra instalatiilor, dacé a rezultat echipament deteriorat, cu descrierea
deteriorarii;

g) efectele asupra beneficiarilor serviciului de iluminat, durata de intrerupere, valoarea pagubelor
estimate sau alte efecte;

h) stadiul verificirilor profilactice, reviziile si reparatiile pentru echipamentul sau protectiile care nu
au functionat corespunzétor;

i) cauzele tehnice si factorii care au provocat fiecare eveniment din succesiunea de evenimente;

j) modul de comportare a personalului cu ocazia evenimentului $i modul de respectare a
instructiunilor;

k) influenta schemei tehnologice sau de functionare in care sunt cuprinse instalatiile afectate de
incident sau avarie;

1) situatia procedurilor/instructiunilor de exploatare si reparatii si a cunoasterii lor, cu mentionarea
lipsurilor constatate si a eventualelor incélcari ale celor existente;

m) masuri tehnice si organizatorice de prevenire a unor evenimente aseméanitoare cu stabilirea
termenelor si responsabilitatilor.

(3) In cazul in care pentru limurirea cauzelor si consecintelor sunt necesare probe, incercari sau
obtinerea unor date tehnice suplimentare, termenul de finalizare a analizei incidentului sau avariei va fi
de 10 zile de la lichidarea acesteia.

(4) In cazul in care in urma analizei rezulti ci evenimentul a avut loc ca urmare a proiectarii sau
montirii instalatiei, deficiente ale echipamentului, calitatea slabé a materialelor sau datorita actiunii sau
inactiunii altor persoane fizice sau juridice asupra sau in legéturd cu instalatia sau echipamentul analizat,
rezultatele analizei se vor transmite factorilor implicati pentru punct de vedere.

(5) Analiza avariei sau incidentului se face la nivelul operatorului care are in gestiune instalatiile
respective, cu participarea proiectantului, furnizorului de echipament si/sau a executantului, dupa caz,
participarea acestora fiind obligatorie la solicitarea operatorului sau a autorititii administratiei publice
locale.

(6) Daci avaria sau incidentul afecteaza sau influenteaza functionarea instalatiilor aflate in
administrarea altor operatori sau agenti economici, operatorul care efectueazi analiza va solicita de la
acestia transmiterea in maximum 48 de ore a tuturor datelor si informatiilor necesare analizarii avariei
sau incidentului.

ART. 32

(1) Rezultatele analizei incidentului sau avariei se consemneaza intr-un formular tip denumit "fisd de
incident", iar la exemplarul care riméne la operator se vor anexa documentele primare legate de analiza
evenimentului.

(2) Continutul minim al fisei de incident va fi in conformitate cu prevederile art. 31 alin. (2).

ART. 33

(1) In vederea satisfacerii in conditii optime a necesititilor comunititii locale, operatorii vor urmari
evidentierea distincta a intreruperilor si limitérilor, a duratei si a cauzelor de Intrerupere a utilizatorului
si a beneficiarilor serviciului de iluminat public, inclusiv a celor cu cauze in instalatiile tertilor, daca au
afectat functionarea instalatiilor proprii.

(2) Situatia centralizatoare privind aceste intreruperi sau limitéri se va transmite trimestrial autorittii
administratiei publice locale.

ART. 34
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a) succesiunea operatiilor in cadrul manevrelor sd asigure desfisurarea normala a acestora;

b) trecerea de la starea initiald la starea finala doritd s se faca printr-un numér minim de operatii;

c) ordinea de succesiune a operatiilor trebuie s aiba in vedere respectarea procesului tehnologic
stabilit prin instructiunile de exploatare a echipamentului sau a instalatiei la care se executi manevra;

d) sd fie analizate toate implicatiile pe care fiecare operatie le poate avea atit asupra instalatiei in care
se executd manevra, cét si asupra restului instalatiilor legate tehnologic de aceasta, in special din punctul
de vedere al sigurantei In exploatare;

e) manevra si se efectueze intr-un interval de timp cét mai scurt, stabilindu-se operatiile care se pot
executa simultan fird a se conditiona una pe alta, in functie de numaérul de executanti si de posibilitatea
supravegherii directe de cétre responsabilul de manevri;

f) sa se {ind seama de respectarea obligatorie a normelor de protectie a muncii;

g) fiecare operatie de actionare asupra unui element prin comanda de la distanta sa fie urmati de
verificarea realizérii acestei comenzi sau de verificarea realizérii efectului corespunzétor.

ART. 40

Manevrele in instalatii se efectueazd numai pe baza unui document scris, denumit in continuare foaie
de manevr4, care trebuie sd contini:

a) tema manevrei;

b) scopul manevrei;

¢) succesiunea operatiilor;

d) notatii 1n legéturd cu dispunerea si indeplinirea operatiilor;

e) persoanele care executd sau au legaturd cu manevra si responsabilitatile lor.

ART. 41

Dupa scopul manevrei, foaia de manevra poate fi:

a) foaie de manevrd permanentd, al cérei continut este prestabilit in instructiunile/procedurile tehnice
interne, putandu-se folosi la:

- manevre curente;

- anumite manevre programate, cu caracter curent;

- anumite manevre in caz de incident, avind un caracter curent;

b) foaie de manevri pentru manevre programate, al cérei continut se Intocmeste pentru efectuarea de
lucrari programate sau accidentale si care prin caracterul sdu necesita o succesiune de operatii ce nu se
incadreaza in foile de manevra permanente.

ART. 42
Prin exceptie de la art. 40, manevrele cauzate de accidente se executi faré foaie de manevra, iar cele

de lichidare a incidentelor se executd pe baza procedurilor/instructiunilor de lichidare a incidentelor.

ART. 43

(1) Intocmirea, verificarea si aprobarea foilor de manevri se fac de citre persoanele desemnate de
operator, care au pregitirea necesard si asigurd executarea serviciului operativ si tehnico-administrativ.

(2) Nu se admite verificarea si aprobarea foilor de manevra telefonic.

(3) In functie de necesitate, la foaia de manevri se anexeazi o schema de principiu referitoare la
manevra care se efectueaza.

(4) Foaia de manevra intocmitd, verificata si aprobaté se pune n aplicare numai in momentul in care
exista aprobarea pentru efectuarea manevrei la echipamentul, instalatia sau ansamblul de instalatii in
cauzd, conform procedurilor aprobate.

(5) Manevrele curente, programate sau accidentale pot fi initiate de persoane prevazute in procedurile
aprobate si care raspund de necesitatea efectufrii lor.

(6) Executarea manevrelor in cazul lucrérilor normale, programate, probelor profilactice trebuie
realizatd astfel Incat echipamentul si nu fie retras din exploatare mai devreme decét este necesar si nici
sd nu se Intarzie admiterea la lucru.

ART. 44
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b) prin cleme de intrare-iesire in nisa stalpului sau cutie de intrare-iesire, montata la baza fiecarui
stilp, prevazandu-se si asigurarea locald a derivatiei.

ART. 49

(1) In cazuri bine justificate si cu aprobarea reprezntantilor administratiei publice locale, se admite
sciderea uniformititii normate prin trecerea de la o categorie de trafic la cea imediat inferioara.

(2) In cazul reglajului in trepte, nivelul de iluminat sau luminant, dup caz, trebuie s poata fi redus
sau ridicat la toti stalpii simultan si in aceeasi masurd prin conectare si deconectare comandate in trepte.

ART. 50

Corpurile de iluminat folosite la realizarea iluminatului vor fi alese tindndu-se cont de caracteristicile
tehnice, care trebuie si fie conforme cu:

a) destinatia iluminatului, care este general, local, exterior, arhitectural, estetic;

b) conditiile de mediu - normal, cu praf, cu umiditate, cu pericol de explozie;

¢) conditiile de montaj pe stélpi, suspendat, cu racordare la retea;

d) protectia impotriva electrocutarii;

e) conditiile de exploatare - vibratii, socuri mecanice, medii agresive;

f) randamentul corpurilor de iluminat; '

g) caracteristicile luminotehnice ale corpului de iluminat;

h) cerintele estetice si arhitecturale;

i) dotarea cu accesorii pentru ameliorarea factorului de putere;

exe e

ART. 51

(1) La realizarea iluminatului public se va urmari minimizarea puterii instalate pe kilometri de strada,
optimizindu-se raportul dintre indltimea de montare a surselor de lumind cu distanta dintre stalpi,
luandu-se 1n calcul luminantele sau ilumindarile, dupa caz, si curbele de distributie a intensitétii
luminoase specifice corpurilor de iluminat utilizate.

(2) Distributiile de intensitate luminoasé ale corpurilor de 1Ium1nat vor fi alese astfel:

a) pentru iluminatul céilor de circulatie principale si secundare: exclusiv direct;

b) pentru iluminatul unor c&i de circulatie cu circulatie auto interzisd sau alei din zonele blocurilor de
Jocuinte sau zone rezidentiale sau parcuri: semidirect sau direct-indirect (in special parcuri).

ART. 52

(1) lluminatul public se va realiza prin montarea corpurilor de iluminat pe stilpi special destinati
acestui scop si doar acolo unde acest lucru nu este posibil din punct de vedere tehnic sau nu se justifica
economic corpurile de iluminat se pot monta pe stélpii retelei de distributie a energiei electrice, In
conformitate cu contractul care reglementeazi toate aspectele cu privire la asigurarea conditiilor pentru
prestarea serviciului de iluminat public, cu respectarea echitabild a drepturilor si obligatiilor tuturor
partilor implicate, incheiat fntre reprezentantii administratiei publice locale arddene si proprietarul
sistemului de distributie a energiei electrice din Municipiul Arad .

(2) In zonele cu arhitecturs speciald, iluminatul se va realiza conform conditiilor existente si cerintelor
utilizatorului.

ART. 53

Modul de prindere a corpurilor de iluminat pe stélpi se realizeazi tinndu-se cont de:

a) tipul corpului de iluminat;

b) importanta cdii de circulatie pe care se monteaza,

c) tipul stalpului;

d) cerintele de ordin estetic impuse.

ART. 54
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ART. 59

(1) Operatorul va realiza scheme prin care sé se realizeze comanda sistemului de iluminat dintr-un
singur loc, secvential, urméirindu-se obtinerea unui grad ridicat de fiabilitate a sistemului.

(2) Operatorul impreund cu furnizorul de energie electrica vor stabili num#rul maxim de conectoare in
cascadi pentru a mentine un grad ridicat de fiabilitate a sistemului.

3) In Municipiul Arad, datoritd numeroaselor puncte de alimentare cu energie electrici a sistemului
de iluminat public, operatorul va realiza sistemul centralizat de comanda al cascadelor.

(4) Legdtura dintre punctul central de comanda si punctele de executie - cascadele trebuie si aib3 rol
atit de comandd, cét si de semnalizare a existentei tensiunii la sfarsitul tuturor cascadelor.

ART. 60

(1) In sistemele de iluminat public, protectia contra electrocutérilor se va realiza prin legarea la nulul
de protectie, conform standardelor in vigoare.

(2) Conductorul de nul al retelei de alimentare a sistemului de iluminat public se va lega In mod
obligatoriu la pAmaént.

(3) Instalatia de legare la pamaént care deserveste reteaua de legare la nul va fi dimensionati astfel ca
valoarea rezistentei de dispersie fatd de pamant, mésurata in orice punct al retelei de nul, si fie de
maximum 4 ohmi.

(4) Carcasele metalice ale corpurilor de iluminat vor fi legate la instalatia de protectie prin legare la
nul.

(5) Legarea la nul a corpurilor de iluminat se va realiza aplicAndu-se una dintre urmitoarele variante:

a) direct, printr-un conductor electric de nul de protectie, special destinat acestui scop, si care va insoti
conductele electrice de alimentare;

b) conectarea la instalatia de legare la pAmént la care este legat nulul retelei.

(6) Ramificatiile de la reteaua de alimentare cu energie electrica la corpul de iluminat se vor realiza
din conductoare corespunzatoare ca tip de material i ca sectiune urmarindu-se realizarea unui raport
optim Intre costurile de investitii si cele de exploatare.

ART. 61

(1) Modalitatea de fixare a corpurilor de iluminat pe stalpi va fi aleas in functie de tipul corpului de
iluminat, de importanta cii de circulatie pe care se monteaz, de tipul stalpului si de cerintele de ordin
functional si estetic impuse.

(2) Corpurile de iluminat montate 1n locuri unde este permis accesul tuturor persoanelor trebuie s
prezinte un grad de protectie si rezistenta la socuri mecanice a difuzorului (protectie la vandalism) min
IK 08.

(3) Intretinerea sistemelor de iluminat trebuie s3 se faci in permanenta, prin curdtarea periodici a
corpurilor de iluminat, conform factorului de mentinere luat in calcul la proiectare astfel incét parametrii
luminotehnici s& nu scada sub valorile admise intre doud operatiuni succesive de intretinere.

(4) Realizarea unei uniformitti satisfacatoare a repartitiei luminantei sau iluminarii, dupi caz, pe
suprafaa cdilor de circulatie se va asigura prin alegerea corectd a inaltimii de montare, in functie de
varianta de amplasare a corpurilor de iluminat, avand ca referinti standardul SR 13433/1999.

SECTIUNEA a 7-a
Asigurarea parametrilor luminotehnici cantitativi si calitativi

ART. 62

(1) In vederea realizarii unui serviciu de calitate st asigurarea conditiilor impuse de necesitatea
realizarii unui iluminat corespunzitor, administratia publica locald arideand, cu ajutorul operatorului
serviciului de iluminat public are obligatia mésurérii parametrilor luminotehnici ai ciilor de circulatie
din localitate.
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(1) Nluminatul céilor de circulatie in pantd se va realiza cu micsorarea distantei dintre sursele de
luminé proportional cu unghiul de inclinare al pantei si progresiv spre varful pantei, in asa fel incat sa se
obtind o crestere a nivelului marimii de referintd cu 50% .

(2) Pentru iluminatul curbelor de circulatie, corpurile de iluminat se vor amplasa intr-o dispunere care
sd asigure ghidajul vizual.

(3) Stalpii de sustinere a corpurilor de iluminat se amplaseaz, in cazul iluminatului unilateral, pe
partea exterioard a curbei, distanta dintre acestia micsorandu-se in functie de cét de accentuati este
curba, care sd conducd la o majorare cu 50% a nivelului mérimii de referinta.

(4) In cazul intersectiilor unor ci de circulatie cu niveluri de luminanti diferite, se va asigura trecerea
graduala de la un nivel de luminanti la altul pe circa 100 m pe calea de circulatie mai putin iluminati,
pentru adaptarea fiziologica si psihologica a participantilor la trafic.

ART. 68

(1) lluminatul trecerilor de pietoni se realizeaza cu un nivel de luminantd cu 50% mai ridicat decat cel
al caii de circulatie respective, evitdndu-se schimbarea culorii care produce goc vizual si estetic
perturbator.

(2) In imediata apropiere a trecerilor de pietoni si a intersectiilor nu se vor amplasa reclame luminoase
care prin efectul de schimbare a culorii si/sau prin variatia intensitétii luminoase s distragd atentia
conducatorilor de vehicule sau a pietonilor.

(3) Nluminatul se realizeaza prin dispunerea unui corp de iluminat in imediata apropiere a trecerii de
pietoni sau amplasarea trecerii in apropierea locului de dispunere a corpurilor de iluminat.

(4) Amplasarea corpurilor de iluminat se va face astfel Incat s se asigure iluminarea pietonilor din
sensul de circulatie.

(5) Nluminatul trecerilor de pietoni trebuie sa aibd in vedere un indice de orbire cit mai scazut.

(6) La trecerile de pietoni unde in mod frecvent au loc accidente de circulatie, in perioada in care este
necesard functionarea instalatiilor de iluminat nivelul de luminantd mentionat la alin. (1) se poate maéri
pana la 100% .

ART. 69

(1) Relatiile dintre méarimile geometrice ale instalatiei de iluminat si caracteristicile electrice si
luminotehnice ale acesteia vor fi corelate astfel incét sd rezulte solutii optime din punct de vedere tehnic
§i economic.

(2) Inaltimile 1a care se vor amplasa corpurile de iluminat se calculeazi in functie de fluxul luminos al
surselor de lumina si de gradul de concentrare a distributiei intensitatii luminoase a acestora, astfel incat
sd se asigure uniformitatea normata si limitarea fenomenului de orbire.

(3) In cazul in care iniltimea stalpilor este datd de situatia existents in teren si din calcule rezultd
necesitatea schimbdrii acesteia se vor alege solutiile cele mai economice rezultate din inlocuirea stalpilor
existenti, suprainaltarea celor existenti, modificarea fluxului luminos, montarea unor stalpi suplimentari,
modificarea gradului de concentrare a distributiei luminoase, astfel incat s se asigure uniformitatea si
limitarea fenomenului de orbire.

(4) Pentru evitarea fenomenului de orbire, in piete si intersectii sursele de lumind si corpurile de
iluminat se monteaz la inalfimi cu unghiuri de protectie corespunzétoare.

(5) Pozitionarea corpurilor de iluminat pentru cdile de circulatie auto se va determina printr-o analiza
care trebuie sd prevind fenomenul de orbire.

(6) Corpurile de iluminat trebuie s asigure o distributie exclusiv directd a fluxului luminos cétre calea
de circulatie rutiera.

(7) Tipul si dimensiunile consolelor se vor alege pe considerente economice, fotometrice, de
intretinere si arhitecturale.

(8) In functie de tipul corpului de iluminat, distanta dintre corpurile de iluminat se alege in functie de
indltimea de montare a acestora, asigurandu-se uniformitatea iluminatului conform normelor Uniunii
Europene, astfel incét sa se reducd numarul de stélpi/km si numérul de corpuri de iluminat/km, avand ca
referintd standardul SR 13433/1999.
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¢) clasa sistemului de iluminat pentru cdile de circulatie destinate traficului pietonal si pistelor pentru
biciclete.

(3) La montarea reclamelor luminoase in zona de exploatare a sistemului de iluminat public se va
obtine in prealabil avizul administratiei publice locale privind sursele de lumini utilizabile din punctul
de vedere al ilumindrii maxime admisibile, temperaturii de culoare corelat, al culorii surselor de
iluminat i al pozitiondrii acestora fatd de traficul rutier, in vederea evitarii distragerii atentiei
participantilor la trafic si a armonizérii culorilor reclamelor luminoase cu cele utilizate la iluminatul
public. ,

(4) Autoritatile administratiei publice locale elibereazi autorizatia de construire pentru montarea
firmelor luminoase numai dupa consultarea operatorului de iluminat public care are rispunderea
coreldrii surselor de iluminat pentru cresterea gradului de siguranti a circulatiei.

(5) Montarea corpurilor de iluminat pe clddiri, in gospodariile populatiei sau pe stalpii din curtile
agentilor economici in apropierea drumurilor publice se poate realiza numai pe baza avizului autorititii
administratiei publice locale arddene, care va verifica dacd modul in care se realizeazd montarea, tipul
corpului de iluminat si/sau puterea acestuia poate sa producé fenomenul de orbire al participantilor la
trafic in localitéti, In zonele In care nu se realizeaza iluminat public si mai ales in afara acestora.

ART. 76

(1) Pentru realizarea unei uniformitéti satisfacétoare a repartitiei luminantei pe suprafata ciii de
circulatie, corpurile de iluminat vor fi astfel amplasate incét sd asigure parametrii luminotehnici normati,
avand ca referinta standardul SR 13433/1999.

(2) Amplasarea corpurilor de iluminat se va realiza, in functie de cerintele si conditiile In care se
realizeaz iluminatul public, in unul dintre urmatoarele moduri:

a) unilateral;

b) bilateral alternat;

c) bilateral fatd n fati;

d) axial;

e) central;

f) catenar.

ART. 77

(1) Numinatul public al céilor de circulatie va fi realizat tindndu-se cont de incadrarea in clasele
sistemului de iluminat, in functie de categoria si configuratia ciii de circulatie, de intensitatea traficului
rutier si de dirijarea circulatiei rutiere, conform normelor in vigoare, putind fi luate in considerare si
standardele nationale.

(2) Tipul corpurilor de iluminat i al arméturilor pentru iluminat se va stabili tindndu-se cont ca durata
de buni functionare si fie de cel putin 10.000 de ore, cu exceptia cazurilor in care se doreste o redare
foarte buna a culorilor.

SECTIUNEA a §8-a
Exploatarea si Intretinerea instalatiilor de iluminat public

ART. 78

In aplicarea prevederilor art. 13, pentru realizarea lucrarilor curente de exploatare, urmatoarea
documentatie tehnica va fi anexa la contractul de concesiune :

a) planul detaliat al instalatiilor de iluminat public pe care le are in exploatare, cu:

- posturile de transformare din care se alimenteazi reteaua de iluminat public;

- traseul retelei;

- punctele de conectare/deconectare a iluminatului public;

- schema de actionare §i a cascadei pentru conectarea/deconectarea automati a iluminatului;

- amplasarea corpurilor de iluminat, cu indicarea tipului si puterii 1impii;
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In cadrul reviziilor tehnice se vor executa cel putin urmétoarele operatii:

a) revizia corpurilor de iluminat si a accesoriilor (balast, igniter, condensator, sigurantd etc.);

b) revizia tablourilor de distributie si a punctelor de conectare/deconectare;

¢) revizia liniei electrice apartindnd sistemului de iluminat public.

ART. 83

(1) La lucrarile de revizie tehnici la corpurile de iluminat pentru verificarea bunei functionéri se
lucreaza cu linia electricd sub tensiune, aplicindu-se masurile specifice de protectie a muncii In cazul
lucrului sub tensiune.

(2) Larevizia corpurilor de iluminat se vor executa urmatoarele operatii:

a) stergerea corpului de iluminat (reflectoarele si structurile de protectie vizuald);

b) inlocuirea sigurantei sau a componentelor, daci existd o defectiune;

c) verificarea contactelor conductoarelor electrice la diferite conexiuni.

ART. 84

La intretinerea si revizia tablourilor electrice de alimentare, distributie, conectare/deconectare se vor

realiza urmatoarele operatii:

a) Inlocuirea sigurantelor necorespunzatoare;

b) inlocuirea contactoarelor si a dispozitivelor de automatizare defecte;

¢) inlocuirea, dupé caz, a usilor tablourilor de distributie;

d) refacerea inscriptiondrilor, daci este cazul.

ART. 85

La revizia retelei electrice de joasd tensiune destinatd iluminatului public se realizeazi urmaétoarele
operatii:

a) verificarea traseelor si Indepéartarea obiectelor straine;

b) indreptarea stalpilor inclinati;

¢) verificarea ancorelor si intinderea lor;

d) verificarea stirii conductoarelor electrice;

e) refacerea legaturilor la izolatoare sau a legéturilor fasciculelor torsadate, daca este cazul;

f) indreptarea, dupa caz, a consolelor;

g) verificarea stérii izolatoarelor si Inlocuirea celor defecte;

h) stringerea sau nlocuirea clemelor de conexiune electric, daci este cazul;

i) verificarea instalatiei de legare la padméant (legatura conductorului electric de nul de protectie la
armdatura stalpului, legitura la priza de pdmant etc.);

j) misurarea rezistentei de dispersie a retelei generale de legare la pdmant.

ART. 86

Reparatiile curente se executd la:

a) corpuri de iluminat si accesorii;

b) tablouri electrice de alimentare, distributie si conectare/deconectare;

c) retele electrice de joasd tensiune apartinind sistemului de iluminat public.

ART. 87

In cadrul reparatiilor curente la corpurile de iluminat si accesorii se vor executa urmétoarele:

a) inlocuirea lampilor necorespunzitoare cu altele, de acelasi tip cu cel initial in ceea ce priveste
puterea si culoarea aparentd;

b) stergerea dispersorului, a structurilor de protectie a sursei de lumina/lampii, a structurilor de
protectie vizuald si a interiorului corpului de iluminat;

¢) inlaturarea cuiburilor de pasari;

d) verificarea coloanelor de alimentare cu energie electricd si inlocuirea celor care prezintd portiuni

neizolate sau cu izolatie necorespunzatoare;
e) verificarea contactelor la clemele sau papucii de legiturd a coloanei la reteaua electrici;
f) inlocuirea corpurilor de iluminat necorespunzétoare.
ART. 88
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h) de a reface locul unde a intervenit pentru reparatii sau executia unei lucréri noi, la un nivel calitativ
corespunzator, in termen de maximum 5 zile lucritoare de la terminarea lucririi, dacé conditiile
meteorologice le permit;

i) sa asigure finantarea pregétirii profesionale a propriilor salariati.

ART. 95

(1) Penalitatile pentru nerespectarea de cétre operatori a indicatorilor de performanta sunt cele
prevazute de legislatia in vigoare.

(2) Operatorii serviciilor de iluminat public rdspund de indeplinirea obligatiilor prevazute la art. 94.

ART. 96

Operatorii serviciului de iluminat public au urmaétoarele drepturi:

a) s sisteze serviciul de iluminat public utilizatorilor care nu si-au achitat contravaloarea serviciilor
prestate, inclusiv majordrile si/sau penalitdtile de intarziere, in cel mult 30 de zile calendaristice de la
data expirdrii termenului de platd a facturilor;

b) sa solicite recuperarea cheltuielilor necesare reludrii prestérii serviciului de iluminat public;

c) sa asigure echilibrul contractual pe durata delegérii gestiunii;

d) s solicite modificarea sau ajustarea tarifului In conformitate cu Normele metodologice-cadru
aprobate de A.N.R.S.C,;

e) sé solicite recuperarea debitelor in instanta.

ART. 97

(1) Utilizatorii serviciului de iluminat public sunt autorititile administratiei publice locale .

(2) Sunt beneficiari ai serviciului de iluminat public comunitétile locale in ansamblul lor.

(3) Autoritétile administratiei publice locale, in calitate de reprezentante ale comunitétilor locale si de
semnatare ale contractului de concesiune, sunt responsabile de asigurarea serviciului de iluminat public
si de respectarea prezentului regulament.

ART. 98 .

Dreptul de acces la serviciul de iluminat public si de a beneficia de acesta este garantat tuturor
membrilor comunitétii locale, persoane fizice si persoane juridice, In mod nediscriminatoriu.

ART. 99

Utilizatorii serviciului de iluminat public au urmaétoarele drepturi:

a) sd aplice clauzele sanctionatorii, in cazul in care operatorul nu respectd prevederile contractului de
concesiune inclusiv prevederile din regulamentul serviciului si din caietul de sarcini anexe la acesta;

b) sé verifice respectarea clauzelor de administrare, intretinere si predare a bunurilor publice sau
private afectate serviciului;

c) sé solicite informatii cu privire la nivelul si calitatea serviciului prestat si cu privire la modul de
intretinere, exploatare si administrare a bunurilor din proprietatea publica sau privati a Municipiului
Arad, incredintate pentru realizarea serviciului;

d) sa aprobe stabilirea preturilor si tarifelor, respectiv ajustarea si modificarea preturilor si tarifelor
propuse de operatori pe baza metodologiei elaborate §i aprobate de autoritatea de reglementare
competenta,

€) sd ia masurile stabilite in contractul de concesiune, in situatia in care operatorul nu asigura
indicatorii de performant si continuitatea serviciilor pentru care s-a obligat;

f) sé refuze, in conditii justificate, aprobarea stabilirii, ajustérii sau modificarii tarifelor propuse de
operator;

g) sa 1si asume plata integrald sau partiald a energiei electrice aferenté consumului instalatiilor de
iluminat public.

ART. 100

Beneficiarii serviciului de iluminat public au urmétoarele drepturi:
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a) sd aibd acces la serviciul de iluminat public in conditiile respectérii regulamentelor specifice;

b) sd aiba acces la informatiile de interes public privind serviciul de iluminat public, fiind informati
periodic despre:

- starea sistemului de iluminat public;

- planurile anuale si de perspectiva privind dezvoltarea sistemului de iluminat public;

- planurile de reabilitare a sistemului de iluminat public;

- stadiul de realizare a planurilor de reabilitare, modernizare si extindere a sistemului de iluminat
public;

- tarifele aprobate pentru prestarea serviciului si evolutia in timp a acestuia;

- eficienta masurilor luate, reflectata in: sciderea numarului de accidente rutiere, cresterea securititii
individuale si colective si altele asemenea;

¢) rezolvarea cererilor venite din partea beneficiarilor privind reabilitarea, modernizarea si extinderea
sistemului de iluminat public.

ART. 101

Beneficiarii persoane fizice si/sau persoane juridice ai serviciului de iluminat public au obligatia de a
respecta prevederile prezentului regulament al serviciului de iluminat public si de a-si achita obligatiile
de plata stabilite sub forma de taxe locale.

CAP. 4
Indicatori de performantd

ART. 102

(1) Indicatorii de performantd stabilesc conditiile ce trebuie respectate de operatorii serviciului de
iluminat public in asigurarea serviciului de iluminat public.

(2) Indicatorii de performantd asigurd conditiile pe care trebuie si le indeplineasci serviciul de
iluminat public, avindu-se in vedere:

a) continuitatea din punct de vedere cantitativ si calitativ;

b) adaptirile la cerintele concrete, diferentiate in timp si spatiu, ale comunititii locale;

c) satisfacerea judicioasd, echitabild si nepreferentiald a tuturor membrilor comunititilor locale, in
calitatea lor de utilizatori ai serviciului;

d) administrarea si gestionarea serviciului In interesul comunitatilor locale;

e) respectarea reglementdrilor specifice din domeniul transportului, distributiei si utilizarii energiei
electrice;

f) respectarea standardelor minimale privind iluminatul public, previzute de normele nationale in
acest domeniu.

ART. 103

Indicatorii de performanti pentru serviciul de iluminat public sunt specifici pentru urmitoarele
activitati:

a) calitatea si eficienta serviciului de iluminat public;

b) indeplinirea prevederilor din contract cu privire la calitatea serviciului efectuat;

c) mentinerea unor relatii echitabile intre operator si utilizator prin rezolvarea operativi si obiectiva a
problemelor, cu respectarea drepturilor si obligatiilor care revin fiecarei parti;

d) solutionarea reclamatiilor beneficiarilor referitoare la serviciul de iluminat public;

e) cresterea gradului de sigurant3 rutiera;

f) scdderea infractionalitatii.

ART. 104

in vederea urmaririi respectirii indicatorilor de performanta, operatorul trebuie sd asigure:
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ANEXA 2 la HCIM nr. /
Referitoare la modificarea HCLM nr.264/16.09.2003 privind
aprobarea ,,Caietului de sarcini, a Instructiunilor privind
organizarea §i desfdsurarea procedurii de concesionare, a
Contractului de concesiune cadru §i a Regulamentului serviciului
de iluminat public din municipiul Arad

Caiet de sarcini
al Serviciului de iluminat public din Municipiul Arad

CAP. 1
Obiectul caietului de sarcini

ART. 1

Prezentul caiet de sarcini stabileste conditiile de desfasurare a serviciului de iluminat public din
Municipiul Arad, stabilind nivelurile de calitate si conditiile tehnice necesare functionrii acestui
serviciu In conditii de eficienta si siguranta.

ART. 2

Prezentul caiet de sarcini a fost elaborat spre a servi drept documentatie tehnica si de referinti in
vederea stabilirii conditiilor specifice de desfagurare a serviciului de iluminat public.

ART. 3

Caietul de sarcini face parte integranti din documentatia necesara desfasurarii activitatilor de realizare
a serviciului de iluminat public si constituie ansamblul cerintelor tehnice de bazi.

ART. 4

(1) Prezentul caiet de sarcini contine specificatiile tehnice care definesc caracteristicile referitoare la
nivelul calitativ, tehnic si de performanti, siguranta in exploatare, precum si sisteme de asigurare a
calitatii, terminologie, simboluri, conditiile pentru certificarea conformitatii cu standardele specifice.

(2) Specificatiile tehnice se referd si la prescriptii de proiectare si de calcul, la verificarea, inspectia si
conditiile de receptie a lucrérilor, tehnici, procedee si metode de exploatare si intretinere, precum si la
alte conditii cu caracter tehnic, previdzute de actele normative si reglementérile specifice realizirii
serviciului de iluminat public.

(3) Caietul de sarcini precizeazd reglementirile obligatorii referitoare la protectia muncii, la
prevenirea si stingerea incendiilor si protectia mediului, care trebuie respectate pe parcursul indeplinirii
si realizdrii serviciului de iluminat public.

ART. 5

Terminologia utilizata este cea din regulamentul serviciului de iluminat public.

CAP.2
Cerinte organizatorice minimale

ART. 6

Operatorul serviciului de iluminat public va asigura:

a) respectarea legislatiei, normelor, prescriptiilor si regulamentelor privind igiena si protectia muncii,
protectia mediului, urmérirea comportérii in timp a sistemului de iluminat public, prevenirea si
combaterea incendiilor;



Obligatiile si rdspunderile personalului operativ al operatorului sunt cuprinse in Regulamentul
serviciului de iluminat public din municipiul Arad .

ART. 8

Conditiile de realizare a reparatiilor (curente si capitale), a investitiilor precum i a cheltuielilor pe
care le va face operatorul, modul de aprobare si decontare a acestora in cadrul relatiilor contractuale
dintre autoritatea administratiei publice locale arddene si operator sunt precizate in Contractul de
concesiune nr.35/9.06.2004.

CAP.3
Sistemul de iluminat public

ART. 9

Operatorul are permisiunea de exploatare comerciald, in conditiile legii, a sistemului de iluminat
public, in aria administrativ-teritoriald a Municipiului Arad.

ART. 10

Posturile de transformare care alimenteaza cu energie electrici instalatiile de iluminat public si cele

disponibile sunt prezentate n anexa nr. 1 la prezentul Caiet de sarcini.

ART. 11

Componentele refelei de distributie a energiei electrice care alimenteaza instalatiile de iluminat public
sunt prezentate in anexa nr. 2 la prezentul Caiet de sarcini.

ART. 12

Planul de situatie cu amplasarea componentelor sistemului de iluminat este prezentat in « Fisierul
planului de situatie al Sistemului de iluminat public din Municipiul Arad », anexa nr. 16 la prezentul
Caiet de sarcini.

ART. 13

Instalatiile electrice aferente instalatiilor de iluminat cu schemele monofilare: brangamente, instalatii
de fortd, instalatii de legare la pdmant, instalatii de automatizéri, mésurd si control, puncte de aprindere
etc. sunt prezentate in « Fisierul Schemelor electrice monofilare detaliate ale Sistemului de iluminat
public din Municipiul Arad »,anexa nr. 17 la prezentul Caiet de sarcini.

ART. 14

Clasificarea ciilor de circulatie si caracteristicile acestora sunt prezentate in anexa nr. 3 la prezentul
Caiet de sarcini.

ART. 15

Inventarul corpurilor de iluminat este prezentat in anexa nr.4 la prezentul Caiet de sarcini.

ART. 16

Inventarul zonelor de risc, altele decét tunelurile i podurile este prezentat in anexa
nr. 5 la prezentul Caiet de sarcini.

ART. 17

Schemele de actionare si de lucru a cascadei pentru conectarea/deconectarea iluminatului sunt
prezentate in anexa nr.12 la prezentul Caiet de sarcini.

ART. 18

Documentatia tehnica pentru arterele de circulatie previzute sau nu cu sisteme de iluminat public, cu

precizarea categoriei arterei de circulatie, denumirea arterei/strizii, lungimea acesteia, modul de
realizare a iluminatului, tipul retelei de alimentare, tipul corpurilor de iluminat si puterea ldmpilor
utilizate, tipul stlpilor si distanta dintre acestia, inaltimea de montare a corpurilor de iluminat, tipul



m) mentinerea capacitdtilor de realizare a serviciului si exploatarea eficientd a acestora, prin urmérirea
sistematicd a comportdrii retelelor electrice, echipamentelor, intretinerea acestora, planificarea
reparatiilor capitale, realizarea operativa si cu costuri minime a reviziilor/reparatiilor curente;

n) Indeplinirea indicatorilor de calitate ai serviciului prestat, specificati In regulamentul serviciului;

0) incheierea contractelor cu furnizorii de utilitati, servicii, materiale si piese de schimb, prin aplicarea
procedurilor concurentiale impuse de normele legale in vigoare privind achizitiile de lucriri sau de
bunuri; ‘

p) dezvoltarea si modernizarea, in conditii de eficientd a sistemului de iluminat public in conformitate
cu programele de dezvoltare si modernizare elaborate de cétre Consiliul Local al Municipiului Arad, si
cu programele proprii aprobate de reprezentantii concedentului;

q) un sistem prin care sd poatd primi informatii si sa ofere consultanta si informatii privind orice
problemad sau incidente care afecteazd sau pot afecta siguranta, disponibilitatea si/sau alti indicatori de
performant ai serviciilor de iluminat;

r) asigurarea, pe toatd durata de executare a serviciului, de personal calificat si in numar suficient
pentru indeplinirea activititilor ce fac obiectul serviciului de iluminat public;

s) urmdrirea si Inregistrarea indicatorilor de performanta aprobati pentru serviciul de iluminat public
se va face de cétre operator pe baza unei proceduri specifice aprobate de reprezentantii concedentului;

s) instituirea si aplicarea unui sistem de comunicare cu beneficiarii cu privire la reglementirile noi ce
privesc serviciul de iluminat public si modificérile survenite la actele normative din domeniu;

t) informarea utilizatorului si a beneficiarilor despre planificarea anuald a reparatiilor/reviziilor ce se
vor efectua la sistemul de iluminat public. '






